Sammanstillning av prover som togs under 2020 inom Klagstorps vattenverksomrade (enligt provtagningsprogram)

Fran vattenverket (tappkran ut) Gransvirde' Pa ledningsnitet Gransvirde'
Amne L Antal Antal
Medel Max Min Median TA! OT" | Medel Max Min  Median TA! oTH!
prov prov
Mikrobiologiska (bakterier)
1 Mikroorganismer, 22°C (3 d) st/ml 5.8 68 <1 <1 39 10 - 2 ) <1 1 23 100 -
2 Mikroorganismer, 22°C (7 d) st/ml 35,0 270 <10 <10 35 - - 17 120 <10 10 23 5000 -
3 E-Coli, 44°C st/100 ml <1 <1 <1 <1 39 - pavisad <1 <1 <1 <1 23 - pavisad
4 Koliforma bakterier, 35°C st/100 ml <1 <1 <1 <1 39 pavisad 10 <1 1 <1 <1 23 pavisad 10
Kemiska
Ammonium (NHs) mg/l 007 007 007 007 1 - - <002 <002 <002 <002 18 0,50 -
Fluorid (F) mg/l - - - - - - - 0.83 0,91 075 083 2 - 15
Farg mg/l Pt <5 5 <5 <5 13 15 - <5 5 <5 <5 18 30 -
Totalhardhet, beraknad (Ca+Mg) °dH 8,2 8,7 7.7 8.2 13 - - 8,5 9,2 8.2 8,5 18 - -
Jarn (Fe) mg/l 002 005 <002 <002 13 0,100 - <0,02 0.1 <002 <002 18 0,200 -
Konduktivitet mS/m 756 756 756 756 1 - - 78 81 76 77 18 250 -
Lukt, styrka vid 20°C - ingen ingen ingen ingen 1 - - ingen ingen ingen  ingen 18 svag tydlig
Mangan (Mn) mg/l 002 005 <002 <002 13 - - <002 <002 <002 <002 18 0,050 -
Nitrat (NOs) mg/l - N - - N 0,10 - 2.1 2.2 2.0 2.1 2 20 50
pH - 7.9 8.2 7.7 7.9 13 - 105 | 80 83 7.6 8.1 18 | <75>90 105
Smak, styrka vid 20°C ingen ingen ingen ingen 6 - - ingen ingen ingen  ingen 8 svag tydlig
Temp (vid provtagningstillfillet) °C 10 11 10 10 39 20 - 11 17 5 10 23 - -
Turbiditet (grumlighet) FNU 0.2 0,7 0.1 0.1 13 0.5 - 0,12 0,25 <01 012 18 15 -
Kommentarer:
1. Bakterier som normalt finns i mark och sjdar. 10. Ett matt pa salthalten i vattnet.
2. Bakterier som normalt finns i mark och sjoar. 11. Organiska dmnen (t ex vaxtrester) kan ge lukt och smak.
3. Bakterier som indikerar paverkan fran avlopp och/eller naturgsdsel. 12. Kan ge firg och grumlighet.
4. Bakterier som normalt finns i sjdar och vattendrag, men kan ocksa betyda paverkan fran avlopp. 13. Férhojd halt kan indikera paverkan av gédsel och/eller avlopp.
5. Férhojd halt kan indikera paverkan av gédsel och/eller avlopp. 14. Dvs pH bor ligga mellan 7,5-9.
6. Finns naturligt i dricksvattnet. Halter upp till grinsvardet har normalt en positiv effekt pa tinderna  15. Organiska &mnen (t ex vaxtrester) kan ge lukt och smak.
7. Organiska dmnen (t ex vixtrester) samt jirn- och manganrester kan ge vatten firg. 16. Sommartid kan dricksvattnet ibland na temperaturer uppemot 20°C.
8. Indikerar innehallet av kalcium och magnesium. T4nk pa tvattmedelsdoseringen. 17. Grumlighet.

9. Kan ge firg och grumlighet.
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